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PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOP. LOS JUANES SECTOR MONTE SINA{

PROCESO DE LICITACION
CONTRATACION DE OBRAS MENQRES
No. LPN-ID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-005

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

RAUL GERARDO ORTEGA GRANIZO

ANALISIS OFERTA
| ECONOMICA
' Precio Unitari Porcentoje de| 00 larics

Ne. Rubro Unidad Cantidad | 000 TR0l prario total ofertade | oo Unitario | Diferencia | Presenta salar
ofertade Incidencia Entidad inferiores o los
minimos legales
vigentes en el pais
4 Albrazadera de acera galvanizads, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4% 140 (1 ¢ 80,00 488 439,2000 0,11% 5,19 0,31 NO
12 X 532 % 5 1/2")
2 Aislader de retenida, de porgelana, clase ANSI §4-2 cfu 52,00 2,89 150,2800 0,04% 3.07 0,18 NC
3 Alslador de suspensién, de porcelana, clase ANSI 521 cfu 176,00 8,85 1.557,6000 0,38% 9,42 0,57 NO
4 Alslador tipe espiga (pin), de porcelana, clase ANST 561, 25 kY cfu 2700 11,30 983,1000 Q,24% 12,02 0,72 NC
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERD DE 20MM, dlametro
5 de la base 40omm, altura de la parte cuilindrica 10omm, altura de la parte clu 51,00 .72 383,7200 0,10% 521 0,49 NO
tronca conlca 10omm, diametra de la base superiar 130mm
5 Brazo de acero galvanizade, tubular, para tensar farol, 51 mm (2") de didm. i 45,00 23,72 1.067,4000 0,26% 25,23 151 NO
x 1500 mm {59") de long., con accesorios de fijacion
T : o
. Cablet;:: acere galvanizade, grade Slemens Martin, 7 hiles, g,51 mm (3/8"), = 652,00 0,38 582,5600 0,14% 0,94 0,08 ND
3155 kgrf
B Conector de ranuras paralelas, aleacién de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG cfu 228,00 5,85 1.333,8000 0,32% 6,22 0,37 NO
: e
§ Cruceta de 2cero galvanizade, universal, perfil “L" 75 % 75% 6 % 2400 mm {2 i 42.00 86,89 2.209,3800 0,58% 71,18 4,27 No
6164 % 26164 % 14"}
10 Estribe de aleacidn Cu- Sn, para derlvacidn cfu 13,00 8,93 116,0900 0,03% 5,50 0,57 NG
= Egpna terminal apernada tipo pistola, de aleacidn de Al 6 - 3/0 Conductor| & 8,00 10,53 26,6400 0,22% 11,20 0,67 NO
12 Grapa de derivacién para linea en callente de aleacion de Al, DE2 A 2fe efu 13,00 12,55 163,1500 0,04% 13,35 0,80 nNO
13 Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9,51mm (3/8") cfu 52,00 0,88 45,7500 0,01% 0,54 0,06 nNO
- m e " m
o Herquilla anclzje de acero galvanizade, 16 mm (5/8") de didm. x 75 mm (3") o 88,00 533 $57,0800 0,13% 5,73 0,40 NO
de long. (Eslabon "U" para sulecién)
1 . = - m
& Parno de ojo de acera galvanizade, 16 mm (5/8 ]lde_r:hém. %254 mm (10") i 20,00 5,04 100,8000 0,02% 5,35 0,32 NO
de long. con 4 tuercas, 2 arandelas planas v 2 de presidn
Perno espdrrago o de rosca corrida de acere galvanizado, 16 mm (5/8") de
& digm. X 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de| cfu 12,00 4,35 60,9000 0,01%, 4,53 0,28 ND
preslén
r T
B Perno espiga (pin) corta de acera galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 300 o 45,00 414 186,300 0,05% 440 0,26 N
mm (12") de long.
Py Zquina d | izado, 16 8™} de diam. ok "
1 e TRAGUins ds acent gelianiaace, 5 mm () dedamie st ()] 54,00 1,35 72,9000 0,02% 1,44 0,08 N
de long., cen tuerca, arandela plana v de presidén
AT T . 0
- Ferno punta de puﬁle de acero galvanizado {tacho), 70 mm (2 3/4") de o 42,00 14,91 26,2200 0,15% 15,86 0,95 NO
|ancho x g50 mm (18%) de long
" i - "
i Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 150 mm (6") de i 26,00 414 107,6400 0,03% 4,40 0,26 NG
anche dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presidn
21 Ple de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 3Bx38x6x1800mm <fu 30,00 14,39 431,7000 0,10% 15,31 0.52 NO
2 Ple de amigo de scero, perfil "L" de 38x38x6x700mm ey 24,00 5,58 133,5200 0.03% 5.54 0.36 NO
23 Poste de hormigdn Autasoportante 10x2000kg, o/u 11,00 730,25 8.032,7500 1,94% 776,86 46,61 NO
24 Poste de hormigon Autosoportante de 12x2000 kg c/u 8,00 845,43 6,763,3600 1,64% 8948, 38 53,86 NO
25 Poste de hormigon tubular 1ox40oks cfu 70,00 175,85 12.310,2000 2,8B8% 127,08 11,33 NG
26 Poste de hormigon tubular de 12x500 kg, cfu 72,00 248,05 17.859,6000 4,32% 263,88 15,83 NG
i K 2
gy |Pelieno de Hormipan simple-fenokeleom(150X0.70 X 00} ( pars piostel . . 18,00 106,48 2.023,1200 0,45% 113,27 879 Ne
soportante)
28 Seceianador de Cuchilia, tipo abierto, clase 15 kW, 100 A cfu 13,00 B3,05 1.157,6500 0,28% 94,73 5.68 NO
T d lade d lvanizad 8"
- d:.l:r;ca e ojo ovalade de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de - 69,00 147 101,4300 o,02% 156 0,09 N
VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERAMINAL PARA COMND ACSR #
e ; 1 e 126,00 1,69 212,9400 0,05% 1,80 0,11 O
AWG (DG-4543)
n Retensidn preformada para cable de acero galvanizado de 9,35mm (3/8") cfu 156,00 478 74%,6800 0,18% 508 0,31 =]
5 le..la c!e ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 mm) S 52,00 8.81 510,1200} 0,12% 10,44 0,63 NO
(5/8"x")
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 35 x 4 x 140 -
3
168 mn'-{n.hM\.fE_-ﬁxs!.bAb\p"} efu 278,00 6,33 1.747,0800 0,42% 6,73 0,40 ND
34 Alstagor tipo rollo, de porcelana, clase ANS!153-2, 0,25 kV c/u 116,00 0,80 82,8000 0,02% 0,85 0,05 ND
- g:i:dnr (rack) de acero galvanizode, 1via, 38 x4 mm {1 2 % /64" con i 116,00 234 271,400 0,07% 7,49 0,15 NO
36 Braze volado de hierro galvanizade de 0,50 x 0,72 metros tipe rectangular cfu 12,00 83,50 1.002,6000 0,24%) BE,B3 533 NOD
; Conector dentade estanco de 25 @ 95 mma (3 - a0 AWC) d. principal
a7 el 5395 (3 - alo AWG) cond. principal y cfu 76,00 331 251,5600 0,06% 3,52 0,21 ND
erivada
EL Conector de ranuras Earaltlas. aleackdn de Cu, 3-2/a : 6-3/n AWG cfu 24,00 5,85 140,4000 0,03% 5,22 0,37 NO
35 Kit para retencion {incluye pinza de retencion v tuerca de ojo) cfu 157,00 16,90 2.653,3000 0,64% 17.98 1,08 NO
40 Kit para suspension (Inzluye pinza de suspensian y mensula de suspension) cfu 99,00 7,66 758,3400| 0,18% 815 048 ND
41 Precinto plastico anti U de amarre 8X280MM cfu 1142,00 0,19 215,9800! 0,05% 0,20 0,01 NO
42 Protector de purita de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica cfu 331,00 0,69 128,3900 0,06% 0,73 0,04 NO
3 Tensor mecanico con perna de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad cfu 157,00 4,88 766,1600 0,15% 519 0,31 NG
&2 Retencidn preformada para conducter de AL No, 2 AWG cfu 77,00 2,34 180,1800 0,04% 2,45 0,15 NO
<5 Cable aluminic desnudo N2 ACSR m 3.001,00 0,67 2.010,6700 0.45% 0,71 0,04 NG
46 Cable aluminio desnudo M 3/o0 ACSR m 1.491,00] 1,41 2.102,3100 0,51% 1.50 0,08 NO
47 Cable aluminio desnuda N 2 ASC m 2.320,00 0,48 1.113,6000 Q,27% 0,51 0,03 MO
43 Cable aluminio desnudo N 1/o ASC M 497,00 0,69 342,9300 0,08% 0,73 0,04 NO
43 Conducter Preensamblado 2 xgo+Nxsommz Al- oo V XLPE m 5.334,00 381 20.855,5400 5.04% 4,18 0.25 NG
Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernes, 38 x 6 X 160 reforzada o :
50 29,00 7,24 600 0,05% 7.8 X NO
parz montaje de transfermader s - i) i Ly
31 Conducter de Cu, aislade PVC 6ooV, Tipo THHN, Na. /0 AWG, 19 hilos m 128,00 7,08 909,4500 0,22% 7.50 0,45 NO
52 Cenducter de Cu, aislade PVC BooV, Tipo THHN, No. 4/ AWG, 19 hilas m 132,00 12,75 1.815,0000 0,84% 14,63 0,881 NO
53 Cable aluminio desnudo N 2 ACSR m 58,00 0,67 38,8600 0,01% 0,71 0,04 NO
54 Conductor de Cu,desnuds, No. 6 AWG, 7 hiles m 435,00 1,32 574,2000 0,14% 1,40 0,08 NO
55 Conecter de ranuras paralelas, aleacidn de Cu, 3-2/0 5 6:3/0 AWG c/u 58,00 5,85 335,3000 0.08% 6,22 0.37 NO
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CONTRATACION DE OBRAS MENORES
No. LPN-ID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-005
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOP,

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

RAUL GERARDO ORTEGA GRANIZO

PROCESO DE LICITACION

LOS JUANES SECTOR MONTE SINA[

ANALISIS OFERTA
: ECONOMICA
anectar dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mma (2 AWG - 300 - T
56 " y -
- MCM] cenductor princlpal y derivada il 50 i 660.3300 DA, 9,07 0,48 No
57 Estribo de aleacidn de Cu-Sn, para derlvacidn #2-4/0 cfu 25,00 B,53 258,9700 0,06% 9,50 0,57 NO
58 Crapa de derivacidn para inea en caliente de aleacién de Al DEz2Az/o efu 29,00 12,55 363,9500 0,00% 13,35 0,80 NG
58 Suelts exotermica cfu 29,00 12,80 371,2000 0,09% 13,62 0,82 NC
60 Transformader 25 kvA, 13808 GRAY | 7960 & 13200 GRdY 7620120240 V cfu 7,00 1.812,87 12.650,7900 3,07% 1.928,69 115,72 NO
1 Transformader 37,5 kWA, 13800 GRaY | 7980 d 13200 CRAY/7620V-20/240 Y cfu 13,00 2.157,35 28.044,2500 5,78% 2,294,95 137,70 NO
62 Transfermador 50 kVA, 13800 GRAY | 7960 6 13200 CRAY/7a20V-120/240 Y cfu 9,00 2.487,85 22.391,5500 5,41% 2.646,76 158,81 NG
a3 Tubo 2" condult EMT para Instalaciones electricas efu 29,00 3,04 BE, 1600 0,02% 3,24 0,20 NO
Varllla para puesta a tlerra tipo copperweld, 18 mm (5/8") de digm. x 1800
&4 i
mm (71" de lang., de alta camada tfu 29,00 10,20 285,B000 0,07%) 10,85 0,65 NO
|Luminaria con l[dmpara de alta presidn Na de 150\ potencia constante, con
€5
brazo para montale en poste, 240/120Y, autocontrolada < i e ZZABLERDY 3,304 a2 8,91 o
Canector dentade simple, princlpal 10 a 55 mmz (6 - 3/0 AWG), derlbado 3
&6 v A
15 - 10 mim2 (16-6AWG) (=411 318,00 2,29 728,2200 0,18% 2,44 3,15 NO
E7 Cabla de cobre alslado 3x1q AWG, GooV m 477,00 1,46 696,4200 0,17% 1.55 0,09 le]
i) Precinto pléstico de 71 Bx350 mm oy 477,00 0,19 90,6300 0,02% 0,20 0,01 N
£ Cable concéntrico Alslado XLPE foaV 2x16mma Al +Nxi6mmz Al m 12.975,00 2,38 30.880,5000 7.47% 2,53 0,15 NO
70 Pinza de anclale, termopldstica, ajustable para acometidas cfl 1.038,00 1,34 1.390,9200 0,34% 1,43 0,09 NO
A
Conector dentade simple, principal 10 a 95 mma (6 - 3/o AWG), deribado a
71 1557, ) . 5300 x i
1,5+ 10 mm3 (16-6AWG) efu 57,00 2,29 3.565, 0,B6% 2,4 0,15 NO
12 Portafusible deren encapsulado, fusible neozed cfu 1.038,00 2,56 2.657,2800 0,64% 2,72 0,16 NO
73 Cartucho fusible neozed cfu 1.038,00 0,68 05,8400 0,17% 0,72 0,04 NO
T4 Derlvador termepldstico de cable concéntrico cfu 519,00 1,04 539,7600 0,13% 1,11 0,07 NO
78 Ménsula termopldstica de retencldn para cable ofu 515,00 0,58 301,0200 0,07% 0,62 0,04 NO
76 Ménsula termoplistica de retenclon para fachada cfu 519,00 0,93 4826700 0,12% 0,99 0,06 NO
7 Precinto pldstico de 7%1,8X350 mm £/ 6,228,00 0,19 1.183,3200 0,25% 0,20 0,01 NO
78 Tarnillo tripa de pato de 2"x 14 ¥ taco Fio cfu 2,076,00 0,15 311,4000 0,08% 0,16 0,01 NO
73 Centro de carga 2P- 8 espacios cfu 515,00 29,69 15.409,1100 3,73% 31,59 1,90 NO
) Dlsyunter/Breaker 14 20amp Caja FGE efu 1,038,00 5,68 5.875,0800 1,47% 6,02 0,36 NO
= : 0 T
“ Instalacion de tubo poste galvanizade de 2 12" de dlametrof Incluye oo 260,00 98,85 25.701,0000 6,22% 105,16 6,31 No
|excavadon y construcclon de plinte)
& Abrazadera de acera galvanizado, pleting, 2 pernos, extensldn simple| i 260,00 5,23 1,359,800 0,33% 5,57 0,34 NO
SOM6x70 mm {3xif4xa 12"
& Instalaclon de pletinas para sujecclon de medidores{ inchuye kit y i 260,00 16,10 4.186,0000 1,01% 171 1,03 NO
abrazaderas)
54 Medidor Electrénico 240 V. cfu 519,00 32,84 17.043,9600 4,12% 34,84 2,10 NO
= Ea]a‘anklhurw con vincha para base seckel, soporte para breaker 2 Polos i 519,00 10,77 15,969,5300 3.86% 32,74 1,87 NO
Jserviclo trifilar y bornera de cobre para puesta a terra
55 InlerruEtor Termalnaggéllca 604 2P Sobrepuesta £/u 518,00 14,25 7.395,7500 1,79% 15,16 0,91 NO
ar Tablade Laurel 20 & 30 cm para colocar medidor cfu 519,00 1,04 539,7600 0,13% 1,11 0,07 NO
LL] Tubo 1f2" condult EMT para Instalaclones electricas cfu 519,00 3,04 1.577,7600 0, 38% 3,24 0,20 NG
L) rapa EMT 1/2" &fu 1.557,00 0,06 93,4200 0,02% 0,07 0,01 NO
i "
oy Varilla para puesta a tlerra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de didm, x 1800 o 519,00 10,20 5.340,5100 1,29% 10,85 066 NO
mm (71") de long,
91 Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tlerra cfu 519,00 10,56 5,480,6400 1,33% 11,23 0,67 NO
52 Conductor de Cu desnudo, No. 6 AWG, 7 hllos m 1.038,00 1,32 1.370,1600 0,33% 1,40 0,08 NO
a3 Excavackon para poste o anclas en terrenc normal cfu 212,00 17,21 3.648,5200 0,88% 18,31 1,10 NO
54 Izado de postes HA. DEga 12 M, Con Grua cfu 142,00 31,85 4,522,7000 1,09% 33,89 2,04 NO
35 Izado de pastes H.A, DE 9 a 12 M{ sutosoportante), Con Grua e/l 19,00 31,85 605,1500 0,15% 33,89 2,04 le]
96 Carga, TransEnrle ¥ descargg de postes HA g A M cfil 161,00 25,60 4,121,6000 1,00% 27,23 1,63 NO
37 Maontale de ancla para tensor c/u 51,00 8,58 437,5800 0,11% 9,13 0,55 le]
% Instalacion de tenseres OTS , a tierra simple M.T. {INST. CABLE TENSOR Y o 3,00 15,72 47,1600 0,01% 16,72 1,00 NO
ACCESORIOS)
- Instalacion de tensores OFS, farol simple M.T. {INST, CABLE TENSOR Y chir 12,00 16,84 202,0800 0,05% 17,92 1,08 NO
ACCESORIOS)
18 Instalacion de tensares OTS , a tierra simple B.T. (INST. CABLE TENSOR Y el 3,00 15,91 47,7300 0,01% 16,92 1,01 NO
ACCESORIOS)
15 Instalacion de tensores OFS, farol simple B.T. (INST. CABLE TENSOR ¥ o 33,00 16,84 555,7200 0,13% 17,82 1,08 NO
ACCESORIOS)
. Instalacion de tensores OFS, poste a poste simple BT, {INST. CABLE u 1,00 15,80 15,8000 0,00% 16,81 1,01 HO
JENSOR ¥ ACCESORIOS)
e Instalacién de Secclonamiento y Proteccldn para una fase cep seccionador & 6,00 20,57 123,4200 0,03% 21,88 131 NO
fusible unipolar tipo ablerta.
i I|1stalafcldf1 de SBF:Ionam{entc ¥ Proteccidn para dos fases con seccionador &t 2,00 15,98 51,9600 0,01% 27,64 1,66 NO
fusible unipalar tino abierto.
s Instalaclép da Secciona.mlento ¥ Proteccidn para tres fases con seccionador, &t 1,00 34,18 34,1800 0,01% 36,36 2,18 NO
fusible unipolar tige abierto.
W& |instalacidn de Estructura monofasica centrada pasante o tangente { 1CP) tfu 26,00 13,82 59,3200 0,09% 14,70 0,88 NO
107 Instalacién de Estruclura monofésica centrada retencién o terminal (1CR) cfu 36,00 18,72 673,9200 0,16% 19,91 1,19 NG
18 Instalacidn de Estructura monefdsica centrada doble retencidn o dable o 15,00 17,83 285,2800 0,07% 18,96 113 NO
terminal (1CD)
1wz |Instalacidn de Estructura bifasica centrada retencion o terminal (2€R) tfu 4,00 21,37 87,0800 0.02% 23,16 139 NO
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ANALISIS OFERTA
ECONOMICA
10 Instalacidn de Estructura bifdsica en volado pasante o tangente (3VP) cfu 6,00 28,09 168,5400 0,04% 29,28 1,78 NO
111 Instalacion de Estructura trifdsica semicentrada retencidn o terminal (35R) cfu 2,00 18,68 e300 0,01% 20,92 1,26 NO
12 Instalacidn de Estructura trifdsica en volada retencidn o terminal (3VR) cfu 2,00 35,81 71,6200 0,02% 3z10 2,29 NO
13 Instalacidn de Estructura Trifdsica en volada pasante o tangente ( 3VF) efu 11,00 28,09 308,9500 0,07% 29,88 1,79 HO
114 Instalacién de Estructura 1 via vertical pasante o tangente { 1EF) cu 35,00 5,36 365,0400 0,09% 9,96 0,60 NO
115 Instalacidn de Estructura 1 via vertical retencidn o terminal (1ER) ofu 25,00 12,26 355.5400 0,059% 13,04 0,78 NO
P ;::;Iaddn de Estructura 1 wia vertical dable retencidn o dable terminal i 24,00 18,27 4354800 0,11% 19,44 1,17 NG
I I i T
e nstalacién de Estructura una via Preensamblade pasante o tangente con chi 99.00 24,97 3.672,0300 0,508 26,56 158 NG
tres conductores (1PF3)
| | 3
e nstalacidn de Estructura una via Preensamblado retencidn o terminal con el 1,00 32,18 321500 0,01% 38,21 2,05 NO
tres conductores { 1PR3)
| I i
i nna_aclén de Estructura una via Preensamblade dable retencidn o deble oo 72,00 30,05 2,451,500 0,55% 36,22 217 NO
terminal con tres canductores (1PD3)
159 Instalacién de Estructura una via Preensamblado retencidn o terminal con i 12,00 40,90 450,8000 0,12% 43,52 162 NO
tres conductores en volado [ 1RY3)
131 Instalacién de Puente preensamblado cfu 15,00 9,52 180,8800 0,04% 30,13 3,61 O
122 Instalacién de Puente primario Monofdsica oy 35.00 172 50,2000 0,01% 1,83 0,11 NO
123 Insgﬁddn de Pusnte primario bifdsico c/u 2,00 2,67 5,3400 0,00% 2,84 0,17 NO
128 Instalaciin de Puente primario Trifasica c/u 4,00 3,71 7,4200 0,00% 3,55 0,24 NOQ
125 Instalacidn de Puente Neutro de Media Tensidn oy 44,00 1,73 76,1200 0,02% 1,84 0,11 NGO
126 Identificacidn de postes oy 161,00 2,24 360,6400 0,09% 2,38 0,14 NO
5 Retiro y Transportacién de poste de hormigén y metdlicos de los h 32,00 17.19 50,0800 0,13% 18,29 110 NO
maradores
128 Hetira de postes de madera de los moradores cfu 131,00 g 2.751,8900 0,54%, 18,19 1,10 NO
129 Retiro de cafias oy 153,00 1,31 200,4300 0,05%) 1.39 0,08 NG
130 Retiro de caja porta fusibles de moradores c/u 2,00 20,38 40,7600 0,01% 21,58 1,30 NO
FEDS Retira de tensor a tierra en Bajo v Medio Voltaje cfu 1,00 5,15 B, 1500 0,00% B,67 0,52 NO
P Retiro de Estructura MonaTdsica Centrada Pasante o Tangente, retencidn o b 52,00 239 520,1800 0,13% 8,93 0,54 NO
terminal
s e - :
fis etiro Estructura Bifasico-Centrada- pasante o tangents, retencion o AT 8,00 10,01 80,0800 0,02% 10,65 0,64 ND
terminal
132 Retiro de estructura 1 via vertical Retencldn clu 2,00 10,65 21,3000) 0,01% 11,33 0,68 ND
135 Retiro Estructura 3 vias Vertical retencidn o terminal cfu 8,00 21,35 170.8000 0,04% 22,71 1,36 NO
136 Retiro Estructura 3 vias Vertical pasante o tangente £fu 7,00 19,76 138,3200 0,03% 21,02 1,26 NO
137 Retiro Estructura 3 vias-vertical-Deble retencidn o Doble Terminal zfu 1,00 24,73 24,7300 0,02% 26,31 1,58 ND
138 Tendido , regulado y amarre de conductor #3 AWG. km 2,61 355,48 527,0800 0,22% 37817 22,69 WO
139 Tendido , regulado y amarre de conductorR # 3/o0 AWG, km 149 407,75 507,5600 0,15% 433,77 26,02 NO
150 Tendido , regulado y amarre de conductors # 2 ASC km 2,28 354,56 £09,6600 0,20% 377,62 22 66 NO
141 Tendida ‘rEEuiarjo y amarre de condyctar # 1o ASC km 0,50 375,95 186,8700 0,05% 399,93 24,00 NO
142 Corrida de Cable Preensamblado 3 x70+Nx50mma Al- 500 V XLPE km 5.33 375,68 2.003,8800 0,48% 399,66 23,98 NG
143 Retiro de conductor aéreo 2, 1o ACSR km 0,02 128,12 3,7600 0, 00% 200,12 12,00 NO
144 Desmantale de conductores de los moradores km 17,40 155,80 2.780,5200 0,67% 170,00 10,20 [il=]
. s i H
i ::.“;:Ie transfarmador monafasizo,sec, Bajante | y puesta a tierra [ Hasta 25 i 7,00 71,65 01,6200 o,12% 76,23 357 NO
Ins. de transf; d fasi . Bajant ierr E
148 e, detfansiirmacior mcnofptosec. Refante | y pusstd s Usmd (DE 7S cfu 22,00 121,92 2.682,2400 0,65% 129,70 7,78 NO
HASTA 75 KVA)
147 Conexidn de transformadeor a [a red de media tension cfu 29,00 9,58 278,1100 0.07% 10,20 0,61 NGO
148 Desconexidn v bajada de Transformadar de los moraderes cfu 11,00 121,92 1.341,1200 0,32% 129,70 7,78 NO
148 Reatire de luminaria de la empresa, de los moradores cfu 12,00 13,77 165,2400 0,04% 14,65 0,88 NO
150 Instalacidn de Luminaria vapor de sedio 150w 240V cfu 159,00 18,36 2.819,2400 0.71% 18,53 1,17 NO
151 Instalacion de centro de carga e interconexion a medidores cfu 515,00 18,26 9.995,9400 2.42% 20,49 1,23 NO
182 Retire de acometida clandestina clu 515,00 2,68 1.350,9200 ,34% 2,85 0,17 NO
| L i ici it b d teccion +
jia nsta.an:.lon sistema de medicion ( Caja + medidar + breaker de proteccion ha 518,00 27.37 14.205,0300 5,885 29,12 1,75 NO
acometida)
156 Instalacion puesta a tierra sistema de medician cfu 518,00 10,78 5.554,3200 1,35% 11,47 0,691 NO
413.516,1300
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PROCESO DE LICITACION DE OBRAS MENORES: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-0B-005-PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAT

PRESUPUESTO REFERENCIAL $439.884,33
MULTIPLO REQUERIDO 0,5 § 219.942,17
DATOS OFERENTE
CORRESPONDE A
) OBRAS DE REDES,
Licitante ANO VALOR FACTURADO ILUMINACION,
ACOMETIDAS Y
MEDIDORES
2018 5 i
2mr 5 438.557,75 sl
RAUL GERARDQ ORTEGA GRANIZO 2018 $ 785.288,06 |
2018 5 596.088 38 Sl
2020 3 -
FACTURACION PROMEDIQ S 363,980,284 51 CUMPLE
ACTAS DE ENTREGA RECEFCION DEFINITIVA CONTRATO EP-STE-AJ-CP-069-
DOCUMENTO DE SUSTENTO: 2016, BIDIII-FERUM-CNELGLR-DB-002, CNEL-GLR-AJ-01-2018-027, EP-STE-A-CP
005-2018, UM CNEL EP-STE-AJ-CP-0025-2016, CNEL-STE-ADM-2017-172
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PROGESO DE LIGITAGION DE OBRAS MENORES: BID-L1223 FERUM-GNELGYQ-DI-OB-005-PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIOAS ¥ MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR

MONTE SINAI
VALOR REQUER|DQ $ 146.628,11
DATOS OFERENTE
VALOR
RENUNCIA
LicHanits prE==y PARCIALMENTE AL nmzuuu.._ﬂ_hw;..
MONTO MONTOTOTAL | poeerycang MONTE TOTAL PORCENTAJE PRESENTA - |y o o aricien ANTICIPO
PRESENTADO (AG - CUPOS DE (CUENTAS DE PRESENTADO SOERE CONTRATOS EN | * e a0
PC) CREDITO REQUISITO EJECUCION
BANCOS)
RAUL GERARDO DRTEGA GRANIZO | § s26s288| s -s 185.095.21| § 267.748,03 182 60% NO PRESENTA
VALOR FINAL DE ACTIVOS Linuinos y/o § 267.748.09
DISPONIBILIDAD DE CREDITO i
Dot P ELFORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ARIO 2020, ELMONTO PRESENTADD EN CUENTAS DE BANCOS TIENE CORTE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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