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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Janeth Toral Lamina 3.

1.2. ENTIDAD EJECUTORA

Se estableceran convenios interinstitucionales entre el ejecutor de la obra que sera el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de Economia y Finanzas, para el desembolso de los
dineros necesarios para la ejecucion de las obras.

La Empresa Eléctrica Piblica Estratégica Corporacion Nacional De Electricidad CNEL EP - Unidad De
Negocio Guayaquil, se encargara del apoyo técnico y ejecucion de las obras a través de la Direccién de
Distribucién, Direccion de Planificacion y la Direccion Administrativa,

1.3. MINISTERIO COORDINADOR

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional De Electricidad CNEL EP - Unidad De
Negocio Guayaquil, esta adscrita al Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR).

1.4. SECTOR SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSION

Este proyecto se enmarca en el Sector de Recursos Naturales y Energia, Subsector Generacion,
fransformacion y distribucion eléctrica, y el tipo de inversion le corresponde a Infraestructura.

1.5. PLAZO DE EJECUCION

El Proyecto Integral de Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores en |a Cooperativa Janeth
Toral Lamina 3 tendra un tiempo de ejecucion de 6 meses.

1.6. MONTO TOTAL

El' monto total del proyecto asciende a doscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y dos con 61/100
dolares americanos (USD 279,292.61) incluido la Fiscalizacién e IVA.

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1, DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR, AREA O ZONA DE INTERVENCION Y
DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGAMA Y PROYECTO

Las Zonas urbano - marginales son el resultado de un asentamiento informal y masivo, sobre tierras que
no cuentan con una infraestructura de servicios basicos definida, Se lograré regular el servicio de suministro
eléctrico en el afio 2018 a 57 usuarios sin servicio y se mejorara el servicio a 450 usuarios ubicados dentro
de la zona de intervencion.
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2.2. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

La mayor parte de los problemas del sector urbano-marginal en estudio, son como consecuencia de la falta
de energia eléctrica que generan las siguientes situaciones: Imposibilidad de emprendimiento de nuevos
procesos productivos, migracion de esta poblacion, y falta de comunicacion en todo orden.

En sectores urbano-marginales, existen redes secundarias clandestinas, por o que es necesario que se
instale un sistema de redes mas confiable como son las redes con conductor preensamblado el cual no
permite las conexiones de acometidas clandestinas y ayudaré al desarrollo del sector.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda para el sector urbano-marginal, no sera posible atenderla
con la infraestructura eléctrica existente, ya que CNEL EP- UN GUAYAQUIL no cuenta con la capacidad
suficiente para cubrir este crecimiento, y, en consecuencia, de mantenerse la actual condicion, se producira
una afectacion a la prestacion, a la calidad del servicio de la Ciudad de Guayaquil y, a las condiciones de
los activos de la empresa. Por lo que, se estaria irrogando un perjuicio econdmico y social a la ciudad.

Grdfico 2-1. Arbol de Problemas
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Asentamientos informales y masivos en
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CAUSAS

2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO

El porcentaje de cobertura base del servicio eléctrico en la ciudad de Guayaquil es de 95%, en el area de
intervencién de este proyecto se identificaron 57 viviendas sin servicio eléctrico regulado y 450 viviendas
con servicio regulado.
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2.4, ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA
OFERTA

Al ser considerada la Distribucion Eléctrica como un monopolio regulado, no se considera el analisis de
oferta.

DEMANDA
Poblacion de Referencia

La poblacion referencial de Guayaquil, estimada al afio 2014 de acuerdo a los grupos de edad y sexo, es
detallada en la siguiente tabla:

Tabla 2-1. Estimacion Poblacién Guayaquil 2014

ESTIMACION 2014

G : nd o 0 d Edd b SG

& efG:up se a __ Hombre [ujer |  Total
De 0 a 14 afios 377,280 382,125 759,405
De 15 a 64 afios 815,850 826,326 1,642,176
De 65 afios y més 78,955 79,969 158,924
Total 1,272,085 1,288,420 2,560,505

Fuente: INEC

Poblacién Demandante Potencial y Efectiva

Este proyecto beneficiara a los habitantes que se encuentran dentro del Area de la Cooperativa Janeth
Toral Lamina 3 del sector Urbano-marginal de la ciudad de Guayaquil pertenecientes al distrito 8 (Pascuales
2):

2.5. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION OBJETIVO

Mediante este proyecto se veran beneficiadas 507 familias pertenecientes a la Cooperativa Janeth Toral
Lamina 3.

2.6. UBICACION GEOGRAFICA E IMPACTO TERRITORIAL

Los datos del &rea de influencia del proyecto son los siguientes:
- * Region: Costa.

Zona de Planificacion; 8
Canton: Guayaquil
Provincia: Guayas
Distrito: 8 (Pascuales 2)
Circuito: 5 (Monte Sinai)
Sector: Urbano Marginal
DATUM: WGS-1984
Zona: 178

Coordenadas X: 0613600
Coordenadas Y: 9766960

s e ° ° - - ° e s e
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3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION
3.1. ALINEACION OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico es el objetivo estratégico institucional con el cual se alinean
los proyectos de Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores, siendo el indicador el
porcentaje de cobertura del servicio eléctrico. |

Tabla 3-1. Alineacidn del Proyecto con el Objetivo Estratégico Institucional

it AN DA SECTC VIVIR 2013-2017 |
IO — -
OBIETIVO ; o POLITICAS Sy OBJETIVOS PNBV |
TTI ECTORIA! POLITIC |

ESTRATEGICO POMTICECIOR AT INTERSECTORIALES SRS 2013-2017

Impulsar las condiciones de
Incrementar la cobertura Inc_re.ment'ar .la cobertura r:?e ‘los ) comPEUt1v1dad y product}wflalxd
2 servicios piblicos de electricidad, | sistematica necesarias para viabilizar la Impulsar la
Incrementar la cobertura y la prestacion del : X s = ; R =
Gy A o g tecnologias de la informacion y  |transformacion de la matriz productivay| transformacion de la
del servicio eléctrico servicio de energia T ) . : i
eléctrica comunicacion y agua para sus la consolidacion de estructuras mas matriz productiva,
diferentes usos. equitativas de generacion y distribucion
de la riqueza.

3.2. CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Los proyectos de Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores no cuentan con meta alineada
al Plan Nacional de Desarrollo.

4. MATRIZ DE MARCO LOGICO
4.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo General o Proposito

Dotar de un servicio eficiente, continuo y confiable de energia eléctrica, a los habitantes del area de este
proyecto.

Objetivos Especificos
1. Incrementar la cobertura en el distrito 8 (Pascuales 2) y en el area de concesion de la distribuidora.

2. Construir las redes de distribucion y dotar de servicio eléctrico dentro de los parametros de calidad
establecidos.

4.2, INDICADORES DE RESULTADO
El indicador a ser considerado es el “Numero de viviendas con nuevo servicio en el area rural y urbano

marginal - INVS”; el cual mide el nimero de viviendas con nuevos servicios en el area rural y urbano
marginal, programadas instalar en un afio. !
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Dentro los indicadores principales se tienen:

1.
2:

oo s W

Construccion de 0,13 km de linea de medio voltaje

Instalacion de 6 transformadores monofasicos auto protegidos con una potencia total de: 212,5
kVA

Construccion de 3,10 km de redes de distribucion de bajo voltaje

Instalacion de 12 Luminarias con una potencia total de 1,8 kW.

Instalacion de 507 Medidores bifasicos clase 13 A

Instalacion de 12,825 km de cable concéntrico de Al XLP 2X6+6 mm2

Una vez cumplidos estos indicadores el resultado que se obtendré al finalizar la construccion del proyecto
es que las 507 viviendas SIN SERVICIO en el sitio de EXTENSION DE REDES, ILUMINACION,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA JANETH TORAL LAMINA 3, Parroquia Tarqui del
cantén Guayaquil quedarén con un buen servicio de energia eléctrica.
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4.3. MARCO LOGICO
Tabla 4-1. Matriz de Marco Légico

Fin:

Participacion del Gobierno
Estadisticas oficiales publicadas | Nacional y entes de desarrollo

Alcanzar el 96,88% en la cobertura

Incrementar la cobertura y la prestacion del servicio
b "% del servicio de energia eléctrica

de energia eléctrica, . or el ARCONEL del Pais con apoyo efecti
# nacional al 2017. F e penn’;n:me ey
Propdsito:
Actas de seguimiento de la
gjecucion del proyecto (MEER y ;
s : ; ue se mantenga una politica de
Dotar de un servicio eficiente, continuo y confiable |Al concluir el proyecto se ARCONEL). d?sm inucién degaér di daps claii dad
de energia eléctrica, a los habitantes de la Coop. regularizara el servicio de energia Ejecucion presupuestaria con en el servicio j:n todo :1’ Sector
Janeth Toral Lamina 3. eléctrica a 507 familias cargo al proyecto. Eléctrico
Mediciones de Calidad de Servicio '
anivel de usuarios finales.
Componentes:

Se correrd 130 metros de red
primaria, 3100 metros de cable
prensamblado, se hincaran 22

1. Construccion de Redes postes, se instalara 1 transformador
de 50 KVA |, 3 transformadores de
37,5 KVA y 2 transformadores de

Entrega oportuna de recursos por
Reportes de administracion de | parte del Ministerio de Finanzas.
contratos
Reportes de la Fiscalizacion de

25 KVA : i los contratos -
Se colocaran 507 medidores y Actas de Entrega-Recepeion de | aceptacion de la poblacion a la,

2. Instalacion de Acometidas y medidores 12,825 km de cable concéntrico de obra implementacion del proyecto i
Al XLP 2X6+6 mm2, P P

Proceso de adquisiciones y
contrataciones pertinentes por

3. Instalacion del sistema de alumbrado publico Se instalara 12 luminarias de 150 W parte de CNEL EP - Unidad de

Negocio Guayaquil
Actividades:
1.1 Adquisicién de Postes y accesorios $ 9.487,97 |
1.2 Adaquisicién de conductores para red primaria y s 14.231.83
red preensamblada »
1.3 Adquisicién de Transformadores s 16.513,86 Gestion oportl.n?a de los recursos
1.4 Contratacién de la mano de obra para la $ 10.128.94 SoeRemIRds
instalacidn de equipos y tendido de redes T
Subtotal 5 50.362,61 Cumplimiento en el proceso de
2.1 Adquisicion de conductores para acometidas $ 94.508,39 | Informes de administracién y | adguisiciones y contrataciones.
2.2 Adquisicién de medidores con accesorios $ 52.951,32 fiscalizacién del proyecto. |
2 i0 1
: .Bta(.;,anit:::t:?::o:;z;dlanomd: djo‘::eima 2 3 34.830,69 Condiciones climaticas
Mstgace = Informe de Liquidacion del favorables
Subtotal $ 182.290,40 proyecto
3.1 Adquisicién de luminarias y accesorios % 2.02545
3.2 Contratacién de la mano de obra parala
: i 2 £ 574,75 c limi |
instalacion de luminarias umplimiento en la
Subtotal s 2.600,20 programacion de la ejecucion del
proyecto.

SUBTOTAL GENERAL $ 235.253,21
Fiscalizacion 6%

$ 14.115,19
IVA (12 %) 29.924,21

e —
4.3.1. ANUALIZACION DE LA METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPOSITO

Siendo el tiempo de ejecucion de los Proyectos de Extensién de Redes, lluminacion, Acometidas y
Medidores menor a un afio, se alcanza la meta del indicador “Numero de viviendas con nuevo servicio en
el area rural y urbano marginal — INVS" dentro del afio 1, y por ser (nico indicador su ponderacion
corresponde al 100%.
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5. ANALISIS INTEGRAL
5.1, VIABILIDAD TECNICA

Los proyectos de distribucién de redes eléctricas financiados con recursos del Programa FERUM BID IIl se
realizaran en sectores urbano- marginales con sistema preensamblado en baja tension, acometidas y
medidores.

Las redes de distribucion eléctrica a construirse cumplen con las Normas de Distribucion de CNEL EP- UN
GUAYAQUIL

5.1.1. DESCRIPCION DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO

El Sistema Preensamblado utiliza cable formado por tres conductores de aluminio aislados individualmente
y trenzados entre ellos, uno de los cuales a mas de servir de conductor neutro se lo ufiliza para el templado
de lared sobre los postes de hormigan.

La red va conectada a los bomes de los transformadores mediante cable aislado de cobre tipo TTU usando
conectores dentados apropiados para su conexion. El suministro de energia eléctrica al usuario se realiza
con acometidas de cable concéntrico desde la red secundarias hasta el medidor de consumo de energia
utilizando conectores dentados apropiados.

Las caidas de voltaje en media o baja tension previstas en el disefio cumplen los rangos establecidos por
el ARCONEL mediante la Regulacion de Calidad del Servicio.

En este proyecto eléctrico de extension de lineas — Sistema Preensamblado- se considera el retiro de los
conductores clandestinos de baja tension, retiro de los postes existentes.

Los medidores nuevos a instalar y los medidores existentes (si los hubiere) se alojaran en cajas herméticas
de proteccion para evitar su manipulacion o conexiones fraudulentas en los bomes del medidor, a menos
que estos medidores se encuentren empotrados o en cajas metalicas, ademas se colocaran las
correspondientes puestas a fierra.

Ademés en este programa se considera la lluminacion de las cooperativas, para lo cual se cambiara las
luminarias de 175 w Hg. y 70W vapor de sodio, si hubiere, a luminarias de 150w a vapor de sodio 240 V.
En los postes donde no hay luminarias se instalaran de 150w vapor de sodio de 240V.

DEMANDA

Los solares que conforman las cooperativas, son mayormente viviendas unifamiliares de tipo residencial.
Se considera que cada vivienda tendra la siguiente carga:

*  Circuitos de alumbrado
* Circuitos de tomacorriente 120V.
*  Circuito exclusivo para cocina de induccion.

Con estos parametros se ha considerado un consumo de 300 KWH/MES de promedio para cada uno de
los abonados, aplicando el método EBASCO se obtienen los siguientes resultados:
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VIVIENDA RESIDENCIAL
Consumo promedio (kWh/mes) 300
Demanda kW/abonado 2.51

METODO DE EBASCO

kW= (kWh/mes)/ (49.7* (kWh/mes)"0.154= 2.51
FACTOR DE COINCIDENCIA=0.38 + 0.62/N =
N=NUMERO DE ABONADOS

KW=DEMANDA KW/ABON*NUM ABON.*FC

KVA=Kw/fp p=0.92

Grafico 5 1. Capacidad del transformador por nimero de usuarios

NUMERO DE FACTOR DE CAPACIDAD DEL
ABONADOS |COINCIDENCIA KW KVA TRANSF (KVA) |
15 0,42 15,86 17,24 25
25 0,40 25,40 27,61 31,3
35 0,40 34,94 37,98 50

Se instalar un transformador de 25 KVA para dar servicio a 15 abonados, 37.5 KVA para dar servicio a 25
abonados, y un transformador de 50 KVA para suministrar servicio a 32 abonados, en estos célculos se
considera una reserva del 20% en cada transformador.

5.1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Anexos.

5.2, VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONOMICA

5.2.1. METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO DE LA INVERSION TOTAL, COSTOS DE

OPERACION Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.

Ver archivo Anexo "Planilla de Evaluacion.xls”.

5.2.2. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LA INVERSION TOTAL, COSTOS DE OPERACION Y

MANTENIMIENTO,

Inversion Total:

INGRESOS Y BENEFICIOS.
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La inversion total del proyecto es de USD 279,292.61 desglosado en el siguiente cuadro:

Grdfico 5-2. Inversidn Total

N"‘v =S SR ﬂ«*@fﬁw\ = —-ﬂ-’-:k%%“ i n7 ,--j -& l 7

1.1 Postes y accesorios (materiales)

$
1.2 Conductores (materiales) $ 14,231.83
1.3 Transformadores (materiales) 3 16,513.86
1.4 Mano de obra 18 10,128.94
2.1 Acometidas (materiales) $ 94,508.39
2.2 Medidores (materiales) $ 52,951.32
2.3 Mano de obra b
3.1 Alumbrado Publico (materiales) $ 2,025.45
3.2 Mano de obra 3 574.75
Subtotal $ 235,253.21
Fiscalizacion 6% S 14,115.19
IVA 12 % $ 29,924.21
Inversién Total ST 27030,

Ingresos y beneficios:

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluacion.xls”.

9.2.3. FLUJO FINANCIERO Y/O ECONOMICO
Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluacion.xls”.

3.24. INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONOMICOS (TIR, VAN Y OTROS)

Resultado Econémico Resultado Financiero
1,419,408 RY:\ 979,545
74.72% 36.67%

1.6065 1.5848

Esta evaluacion ha sido realizada con el supuesto de que la Tasa de Descuento social es del 12%, valor
considerado aplicable para el Ecuador.
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5.3. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5.3.1. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS

CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil esta impulsando proyectos que sean social y ambientalmente
responsables, en este proyecto se reutilizaran equipos, ubicandose en uno de los sectores mas altos de la
piramide de lo “deseable” en Gestion Ambiental que se traduce en un menor deterioro del medio ambiente.
La reutilizacion de los equipos contribuye a la prolongacion de su vida 0til y que el ciclo de vida de los
mismos aln no se cierre.

El Acuerdo Ministerial 006 del Ministerio del Ambiente indica que los proyectos u obras de electricidad para
la distribucion de energia corresponden a la Categoria |, estos proyectos no tienen obligatoriedad de
regularizarse ambientalmente, sin embargo la empresa como parte de las buenas practicas ambientales y
del desarrollo sustentable, sostenible de sus actividades ha optado por regularizar sus proyectos.

5.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Este proyecto mejorara la imagen publica brindando sostenibilidad, calidad, modernidad y una notable
mejora en el servicio de distribucion eléctrica. Con el mismo se brindara mayor seguridad a los habitantes
de los sectores periféricos de la ciudad por medio de una iluminacion exterior de mayor calidad a la
existente.

Este proyecto se puede promocionar socialmente a través de medios de comunicacién y campaiias con
nuestra area social haciendo charlas de concientizacion a la ciudadania sobre el ahorro de energia creando
conciencia de su buen uso.

La colaboracion de la ciudadania y la puesta en marcha a tiempo de este proyecto, redundara en beneficio
para el suministro y la calidad de energia en la Ciudad.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para la Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores en la
Cooperativa Janeth Toral Lamina 3 viene dado por la tabla:
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Tabla 6-1. Presupuesto General del Proyecto por Grupo de Gasto y Fuente de

Financiamiento
DE FINANCIAMIENTO (d61are
T e
¥ ﬂ&‘g "‘ i i .?. i URLE
1. Conductores, postes y accesorios (aéreo 50.362.61 6.043.51 $ 56.406.12
subterrdneo) § 503626115 6043 4
1.1 Adquisicion de Postes y accesorios $ 0.48797 | 8 1.138,56 $  10.62653
1‘72 Ad_qwsmmn de conductores para red $ 1423183 ($ 170782 $ 1593965
primaria v red preensamblada
1.3 Adquisicion de Transformadores 5 16513868 1.981,66 $§ 1849553
1.4 Contratacién de la mano de obra para la
i . % 10.12894 1.21547 § 1134442
instalacion de equipos y tendido de redes ¥ - §
2. Acometidas y medidores $ 182.290,40 | § 21.874,85 $ 204.165,25
5 =
2 Adqusicstt Ge-epaduciaospas $ 9450839 |$ 1134101 $ 10584940
acometidas
2.2 Adguisicion de Medidores y Accesorios $§ 5295131(% 6.354,16 § 5930547
2.3 Contratacion de la mano de obra para la
. 4, 4, $ 3901038
mstalacidn de acometidas y medidores 5 380698 179,68 3
3. Iluminacién $  2.600,20 | § 312,02 $ 291223
3.1 Adquisicién de luminarias y accesorios $ 2.02545 | § 243,05 S 2.268,50
» ™
‘3‘.. Conf-atamm ‘de Ia mano de obra para la g 57475 | § 6897 $ 64372
mstalacion de luminarias
$ 14.15 19 | $  1.693,82 $ 15.809,02
S e R T e b eae _[samzser

7. ESTRATEGIA DE EJECUCION
7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA

La ejecucion de los proyectos incluidos en el Programa de Electrificacion Rural y Urbano Marginal se
enmarcara en tres grupos de actividades:

Contratacion

La CNEL-EP Unidad de Negocio Guayaquil, al ser una Empresa Piblica las contrataciones realizadas por
estan sujetas a lo normado en la Ley Organica del Sistema de Contratacion Publica y al respectivo
Reglamento de la mencionada ley; para estos efectos el area encargada de realizar las debidas
contrataciones sera el area de Compras Publicas.

Ejecucion, Monitoreo y Control

Una vez se hayan contratado la ejecucion de las obras y se haya entregado el anticipo respectivo, la
Institucion contratante procedera a designar un administrador de contrato y uno o mas fiscalizadores
dependiendo del tipo de contratacion: los cuales seran los encargados de velar por los intereses de la
institucion verificando el cumplimiento de plazos, calidad y normas de seguridad en la ejecucion de las
obras; dichas tareas seran ejecutadas por el &rea de Administracion de contratos y fiscalizacion.

Liquidacion

Una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepcién y cumpliendo con lo indicado en el Instructivo para la
liquidacion de los programas de inversion emitido por el ARCONEL, auditoria interna realizara el examen
especial a la ejecucion del programa el cual debera ser presentado y aprobado por la maxima Autoridad
de la Institucion y se lo debera remitir al ARCONEL para que este a su vez realice el proceso de supervision
de la liquidacion.

Cdla.Garzota,Sector3, Mz.47
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7.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCION
La ejecucion del Proyecto Integral de Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores en la

Cooperativa Janeth Toral Lamina 3 se realizara por parte de CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil con
la coordinacion del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER), y el Ministerio de Finanzas.

Tabla 7-1. Arreglos Institucionales Internos o Externos

~__ ARREGLOS INSTITUCIONALES

 DIRECTA (D) £6 DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

O INDIRECTA | A e
| Coordinacion Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER)
I Financiamiento Ministerio de Finanzas

7.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
El cronograma valorado de actividades para el afio 2018 es el siguiente:

Tabla 7-2. Cronograma Valorado por Componentes y Actividades

P ; \:r-x-‘ ;.'-;f'\.;’%'m"»"f P B Al I

o wani&htg ammr b [ e [ i 5

1. Conductores, postes y accesorios (aéreo| ¢ g 96508 | 5 9,965.08 |5 9,965.08 |§  9,965.08 |S  9,965.08 |S 9,965.08 |5 5,790.49
lv subterrdnec)

1.1 Adquisicién de Postes y accesorios $ 187735 | § 187735 | § 187735 | § 187735| 8 187735 | § 187735 | 8§ 11,264.12
1.2 Adquisicién de conductores para red S 281601 |§ 281601|§ 281601 |5 281601 |$ 281601 | 281601 |5 16896.03
primaria y red preensamblada

1.3 Adquisicion de Transformadores S 326754 | S 326754 |8 326754 |8 3261545 326754 |8 3267545 1960526
1.4 Contrataciénde lamano de cbrapara | o 5000 10| g 200418 |5 200418 [S 2004185 200418 |§ 200418 |5 1202508
mstalacién de equipos y tendido de redes

2. Acometidas y medidores 5 36,069.15 | S 36,069.19 | 5 36,069.19 | 5 36,069.15 | S _36,069.19 | S _36,069.19 | S 216,415.16
j‘clor‘::gf‘sm“'é“ de conductores para § 1870006 |S 1870006 |S 1870006 |$ 1870006 |§ 1870006 |$ 1870008 | S 11220036
2.2 Adquisicion de Medidores y Accesorios__| 81047730 | 8 1047730 (S 1047730| S 1047730 |§ 1047730 [§ 1047730 | §  62.863.80
2 10

23 Contrataciénde lamano de obraparala | ¢ o001 03| g ggo1g3|s 689183 (S 689183 |S 689183 |5 689183 S 4135100
instalacion de acometidas y medidores

3. lluminacion S 51449 |5 514495 51449 |5 51449 |8 514.49 |5 _ 514.49 |5 3,086.96
3.1 Adquisicion de Iuminarias y accesorios s 40077 |8 400778 40077|8 400775 40077|S 40077 |S _ 240461
32 Contratacién delamanode obraparala | ¢ a5 lg pama|s nazz|s nam|s usnz|s 728 68234
mstalacion de luminarias _ o _

oA ST S CAE e SER .77 |6 46,548.77 | S 46,548.77 | S 46.548.77 |S 4654877 [§ 46.548.77 | § 279.292.61

7.4. DEMANDA PUBLICA NACIONAL PRURIANUAL

El tiempo de ejecucion de los Proyectos de Extension de Redes, lluminacion, Acometidas y Medidores no
es mayor a un afio, a continuacion se presenta la tabla de Origen de los Insumos.

Cdla.Garzota Sector3 Mz.47 A
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1 Tabla 7-3. Origen de los insumos

W IAT

{ h i

1.1 Adquisicién de Postes y accesorios 85%| $ 9,574.50 | 15%| $ 1,689.62 | §  11,264.12

1.?{. Ad‘quisicién de conductores para red 85%| $ 1436163 | 15%| $ 253441 |$ 1689603
rimaria y red preensamblada

1.3 Adquisicién de Transformadores 100%| $ 19,605.26 0%]| 3 - $ 19,605.26

1.4 Contratacién de la mano de obra para

}a instalacion de equipos y tendido de 100%| § 12,025.08 | 0%| $ - $  12,025.08

redes

2.1 Adquisicién de conductores para

. 100%| $ 112,200.36 0%]| $ - $ 112,200.36
acometidas
22 Adquisieion, de Medidares y. 20%|$ 1257276 | 80%| 5 5029104 | $  62.863.80
Accesorios
2.3 Contratacion de la mano de obra para
la instalacién de acometidas y 100%( $  41,351.00 0% $ $ 41,351.00

mcdidorgs

ey

; 100%| $
accesorios

3.2 Contratacién de la mano de obra

para la instalacion de luminaria
== -

0%| $ - |3

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
8.1, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA Y PROYECTO

El monitoreo de la obra se llevara a cabo a través de los Administradores de contratos, disponiendo de
personal de la institucion para la fiscalizacion en las areas correspondientes. Entre las principales
actividades que tendra el monitoreo a cargo de los profesionales asignados, estan fundamentalmente las
siguientes acciones:

* Velar que los procesos de adquisicion y de servicio se cumplan en los plazos estipulados en los
cronogramas.

* Verificar que todos los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a los disefios aprobados y que el
material utilizado cumpla con las respectivas especificaciones técnicas.

*  Para el caso que se contrate la instalacién con personal externo, se nombrara un administrador
de contratos que tendra que realizar las siguientes actividades: el suministro y supervision,
inspeccion de equipos y materiales, a mas de dar cumplimiento a todas las responsabilidades a él
asignadas, el administrador deber4 controlar el cumplimiento de las condiciones, metas y
programas establecidos en cada uno de los contratos.

Cdla.Garzota,Sector3, Mz.47
Guayaquil-Ecuador.Telf.:04-2628400 / 3801900
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8.2. EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTOS

Para la evaluacion de los objetivos trazados para el proyecto y debido a la extension del area, se utilizara
la herramienta de muestreo aleatorio en donde se verificara estadisticamente que se haya atendido a los
507 usuarios de la Cooperativa Janeth Toral Lamina 3, y que se esté cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento del Suministro Eléctrico.

El impacto socioeconémico que este proyecto tenga en los usuarios de la Cooperativa Janeth Toral Lamina
3 lo determinaran las estadisticas publicadas por el INEC, en donde se estos determinaran si existen
mejoras en los indices de nivel de vida del sector mencionado y si estas mejoras son producto de la
prestacion del servicio de energia eléctrica.

8.3. ACTUALIZACION DE LINEA BASE

Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, la institucion, de ser necesario,
debera actualizar la linea base.

El incremento esperado en el porcentaje de cobertura luego de la implementacion del proyecto es de

0.202%.
s

Cdla.Garzota Sector3.Mz.47
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CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SECTOR : PER-DE-011-2018
UNIDAD DE NEGOCIO: GUAYAQUIL
EXTENSION DE REDES CON SISTEMA PREENSAMBLADO EN COOPERATIVA JANETH TORAL - LAMINA 3
DESCRIPCION | u CANTIDAD PRECID l PRECIO TOTAL
UNITARIO
o MATERIALES > T = T
A1|POSTES Y Accesorios
MEDIA TENSION
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x4 x 140 (11/2x5/32x5 1/2") cfu 7 s 6238 43,58
Aislador de retenida, de porcelana, clase ANS| 54-2 cfu 3 s 3,685 11,04
Aislador de suspensién, de porcelana, clase ANSI 52-1 cfu 14 s 11,17 § 156,35
Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV cfu 1 $ 15,08 | § 15,08
BLUQUE UE HURMIGON PARA ANCLA, TUN AGUIERDT UE ZOMINT, STame o Ue T Bas e AUUrm, 1P O€ 13 paTte cammarca T T s 9,03 5 117,45
100mon 3l dal. rha tron, 100, Aiamateadalabhaca sunarine ] 50
Braze de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2*)de didm, x 1500 mm (59"} de long., can accesorios de fijacl{ c/u 3 $ 2956 |5 88,69
Cable de acera galvanizado, grado Slemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8"), 3155 kaf m 162 $ 14035 226,43
Conector de ranuras paralelas, aleacién de Cu, 3-2/0 ; 6-2/0 AWG c/u 12 ] 6,835 81,92
Cruceta de acero galvanirado, universal, perfil “L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4") cfu 0 s 79,70 | § -
Estribo de aleacidn Cu-Sn, para derivacidn cfu [ H 10,59 | $ -
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacion de Al 2 - 336,4 (26/7) Conductor ACSR clu s 23,365 -
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacidn de Al 6 - 3/0 Conductor ACSR clu 7 $ 11,19)5 78,36
Grapa de derivacidn para linea encaliente de aleacién de Al, DE2 A2/0 c/u ] s 12,29 § -
Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9,51mm (3/8") cfu 13 s 1,018 13,17
Horguilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 75 mm (3") de long, (Eslabon "U* para sujecién) cfu 7 s 815|5S 57,02
Perna de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 254 mm (10"} de long,, con 4 tuercas, 2 arandelas planasy 2de pq cfu 0 s 629]5 -
Perno espdrrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/6%) de diam, X 300 mm (12"} de long., con 4 tuercas, 2ara| c/u 0 s 52015
Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 300 mm {12") de long. cfu o $ 500)8
Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 450 mm (18")de long., con accesorios| ¢/u s 16,36 | &
Perna maquina de acero galvanizado, 16 mm {5/8") de didm. x 51 mm (2"} de long., con tuerca, arandela plana yde presién c/u L] s 1,66)S -
Perno punta de poste de acero galvanizado [tacho), 70 mm (2:3/4") de ancho x 450 mm (18") de long. cfu 1 s 16,72|5 16,72
Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas plang ¢/u (1] s 500|s§
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil “L" de 38x38x6x1800mm cfu 0 s 19,7118 2
Pie de amigo de acero, perfil "L" de 38x38x6x700mm cfu 0 $ 679 |% =
Poste Circular de Pléstico reforzado con fibra de vidrio de 12mts x 500 kg.. Menor al 10% de Flexién Gris Texturizado chu 0 $ 627,18 | $ :
Poste de hormigdn Autosoportante 10x2000kg + base de hormigén. c/u (4] S 852,87 | $ -
Poste de hormigon Autosoportante de 12x2000 kg +base de hormigsn cfu 0 $ 993,78 | -
Poste de hormigén tubular 10x400kg. clu 17 b 205,53 |5 3.494,00
Poste de hormigon tubular de 12x500 kg. clu 5 § 287,85 % 1.439,23
Poste Metslico de 10mts (4mx3™+6mx4") céluls 40 clu 0 $ 874,83 |5 -
Poste metélico de 11mts (4mxB"+mx4"+3mx3") célula 40 clu 5 874,83 | 5 -
Poste Metalico de 12mts (2mx3"+4mx4"+6mx6") célula 40 c/u Q 5 972,42 |5 -
Poste metilico de 14mts (4muxB"+4mx6"+4mx4"+2mx3") célula 40 clu $ 1170305 -
Poste metdlico de 16mis (Emx8"+6mx6"+mx4") célula 40 cfu 0 $ 194988 (5 -
Rellenc de Hormigdn simple f=210Kg/em(1,50%0,70 X 0,70) { para poste soportante) cfu 4] $ 84,46 | 5 -
Secclonador de Cuchilla, tipo ablerto, clase 15 kV, 100 A cfu 0 s 96,72 | 5 .
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de didm. cfu 7 H 24215 16,91
VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR & 2 AWG (DG-4542) c/u 1 $ 2,015 2,01
‘ Retensidn preformada para cable de acero galvanizade de 9,35mm (3/8") cfu 29 H 538)% 156,09
VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 1/0 AWG (DG-4544) cfu 5 3,185 =
Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 mm (5/8"x71") cfu 13 S 11485 149,28
BAJA TENSION
Abrazadera de acera galvanizado, pletina, simple (3 pernas), 38 x4 x 140160 mm (11/2x 11/64 X5 1/2 - 6 1/2") cfu 115 S 7.21)5 B36,00
Aislador tipe rollo, de porcelana, clase ANSI53-2, 0,25 kV c/lu 2 S 14615 291
Bastidor (rack)de acera galvanizado, 1vfa, 38 x4 mm (1 1/2 x11/64") con Base cfu 2 S 2,97]§ 5,94
Brazo volado de hierro galvanizado de 0,50 x 0,72 metros tipo rectangular cfu o $ B8,83 | S -
Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 -4/0 AWG) cond. principal y derivado c/u 36 s 3,068 110,19
| Conector de ranuras paralelas, aleacién de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG clu 4] $ 6835
Kit para retencion {Incluye pinza de retencion y tuerca de ojo) cfu 59 s 21,345 1.259,26
Kitpara suspension (Incluye pinza de suspensiony mensula de suspension) cfu 69 $ B17|3 564,05
Precinto plastico anti U de amarre BX2B0MM cfu 660 s 0,22)5 142,51
Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica cfu 168 5 07815 131,77
Tensor mecanico can perno de ojo, perne con grillete y tuerca de seguridad cfu 59 s 4515 266,28
Retencién preformada para conductor de Al No. 2 AWG clu 2 s 2,875 573
SUBTOTAL Al 5 9.487,97
A2| CONDUCTORES
| Cable aluminio desnude N 2 ACSR m 142 S 072|% 102,91
: Cable aluminio desnude N 1/0 ACSR m 1] s 1,045 -
| Cable aluminio desnudo N 3/0 ACSR m 0 1 1,745 .
Cable aluminio desnudo N 336.4 MCM ACSR m 0 5 3,645 -
Cable aluminio desnuda N 2 ASC m 0 s 059]1% -
Cable aluminio desnudo N 1/0 ASC m 0 $ 0,83) %
Cable aluminio desnudo N 3/0 ASC m 0 $ 1,81]s
Conductor Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 Al-600 V XLPE m 3.100 s 4,56 |$§ 14.128,93
Conductor preensamblado de Al 250 +1 x50 mm2 (Similara: 2 x1/0 +1x 1/0 AWG) m (1] S 3648
Conductor preensamblado de Al2x35 +1 x50 mm2 {Simllara:2x2 +1x1/0 AWG) m o s 3,038
SUBTOTAL A2 s 14.231,83
A3| TRANSFORMADORES
Abrazadera de acera galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador I cfu ] $ 889§ 53,34
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CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SECTOR ;
UNIDAD DE NEGOCIO: GUAYAQUIL

EXTENSION DE REDES CON SISTEMA PREENSAMBLADO EN COOPERATIVA JANETH TORAL - LAMINA 3

PER-DE-011-2018

Ad

A5

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 13 hilos m 30 § 8,895 266,81
Conductor de Cy, aislade PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hiles m 24 s 16,18 | & 388,48
Cable aluminiodesnudo N 2 ACSR m 12 - 072|% 8,70
Conductor Cu. #350 MCM AWG. TTU m o S 35165 -
Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 105 s 1,78 | s 186,58
Conector de ranuras paralelas, aleacién de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG cfu 12 s 6,835 81,92
Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado cfu 18 s 9,48 % 170,66
Estribo de aleacién de Cu-Sn, para derivacion #2-4/0 cfu 6 5 10,59 | 63,52
Grapa de derivacidn para linea en caliente de aleacion de Al DE2 A2/0 clu 6 s 12,2918 73,75
Suelta exotermica c/u 7 H 1335)5 93,43
Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ¢ 13200 GRAY/7620V-120/240V cfu 0 $ 1562775 -
Transformador 25 kVA, 13800 GRdY /7960 6 13200 GRdY/7620V-120/240 V clu 2 5  223681)$ 4.473,63
Transformador 37,5 kVA, 13800 GRdY /7960 6 13200 GRdY/7620v-120/240 V clu 3 E 2557538 7.672,59
Transformador 50 kVA, 13800 GRAY /7960 & 13200 GRAY/7620v-120/240V efu 1 H 2.882,46) 8 2.882,46
Transformador 75 kVA, 13800 GRdY/7960 6 13200 GRdY/7620 V-120/240 V cfu o ] 374831 )% ®
Tubo 1/2" conduit EMT para instalacionas electricas efu 7 s 260]% 18,20
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm {5/8") de didm. x 1800 mm (71") de long., de alta camada efu 7 H 11,40 S 79,80
SUBTOTAL A3 5 16,513,386
ALUMBRADO PUBLICO
Luminaria con limpara de alta presidn Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocd cfu 12 s 156,85 5 1.882,17
Luminarla con limpara de alta presién Na de 250W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V clu 0 s 205,77 § =7
Conector dentado simple, principal 103 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado 2 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) cfu 24 H 2,838 68,03
Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 600V m 36 5 1,875 67,48
Precinto pléstico de 7x1,8x350 mm c/u 36 5 0,225 7.77
SUBTOTAL A4 $ 2.025,45
ACOMETIDA Y MEDIDORES
Cable concéntrico Alslado XLPES0OV 2x16mm2 Al +Nx16mm2 Al m 12.825 s 2465 31.549,50
Pinza de anclaje, termopldstica, ajustable para acometidas clu 1.018 s 1,548 1.572,18
Conector dentado simple, principal 102 95 mm2 (6 -3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 {16-6AWG) cfu 1,527 s 28315 4.328,15
Portafusible dereo encapsulado, fusible neozed clu 1.018 s 2,465 2.501,96
Cartucho fusible neozed cfu 1.018 s 0,675 678,61
Derivador termopldstico de cable coneéntrico 0] 509 5 1,018 514,61
Ménsula termopldstica de retencidn para cable clu 509 5 0,82)5% 417,38
Ménsula termopldstica de retencidn para fachada clu 509 5 o825 417,38
Precinto pldstico de 7X1,8X350 mm clu 6.108 5 0,228 1.318,88
CENTRO DE CARGA E INTERCONEXION A MEDIDORES
Tornillo tripa de pato de 2"x 14 ytaco F10 ¢lu 2.076 H 0,16 |5 33113
Centro de carga 2P-8 espacios clu 519 5 31,59 % 16.395,21
Disyuntor/Breaker 2x 40amp Caja FGE clu 5 10,92| § =
Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja FGE clu 1.038 s 602]% 6.248,76
SOPORTE DE ACOMETIDA $ =
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" de diametro| incluye excavacion y construccion de plinto) clu 255 5 105,16 | § 26.814,89
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extensién simple 50x6x70 mm (2x1/4x2 1/2") clu 255 5 5571% 1.419,74
MEDIDORES s =l
Medidor Electrénico 240 V. cfu 507 s 31,79 | % 16.118,40
L.ajﬂ ANTINUMO COR VINCHa PaTa Dase SOCkel, SOpOre pdra Dreaker Z POTOs TErITIo TrtiTaTy BOrnerd e Tonre paTa poestad C,'H 507 s 29.79 5 15.102,92
;nterruptorTermcmamét\ca 60A 2P Sobrepuesto efu 507 $ 13,805 6.956,02
Tabla de Laurel 20 x30 cm para colocar medider clu 507 s 101§ 511,65
Tubo 1/2" conduit EMT para instalaciones electricas cfu 509 5 260|5 1.323,29
Grapa EMT1/2" c/u 1527 s 0,06|% 84,83
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de didm. x 1800 mm (71"} de long. cfu 509 s 11,40 |8 5.802,60
Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tlerra clu 509 $ 10,22 | & 5.202,68
Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 1.018 s 1,78 S 1.808,92
SUBTOTAL A5 5 147.459,70
TOTAL MATERIALES [ A) 5 189.718,82
T | MANO DEOBRA’ !
POSTES Y ACCESORIOS
MEDIA Y BAJA TENSION
Excavacion para poste o anclas en terreno normal tfu 35 s 17.81|§ 523,32
Excavacion para postes o anclas en terreno duro clu s 29,68 | § -
Excavacion para postes o anclas terreno rocoso cfu s 57.46 | § -
Excavacion para postes o anclas terreno especial [ Dinamita } cfu 5 BB.85 |5 -
Izado de postes H.A.DE9 a 12 M, Con Grua c/u 22 5 32,68 | S 718,93
Izado de postes H.A. DE14 a 16 M, Con Grua clu s 49,218
Izado de postes H.A, DE9a 12 M(autosoportante), Con Grua cfu 0 5 32,68 |5
Movilizacion a sitio -1zado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidriode 10a 12 M, a mano cfu 0 5 74,79 | § -
Movilizacion a sitio -1zado de postes metalico o plastica reforzado con fibra de vidriode 16a 24 M, a mano clu o s 120,14 | § -
Carga, Transporte y descarga de postes HA 9A12M clu 22 5 26,12 [ $ 74,73
Carga, Transporte y descarga de postes H.A. 14316 M clu 0 s 3553 |8 -
Carga, Transporte y descarga de postes metalicos, fibra de vidrio cfu 0 ) 20,90 | $ -
Montaje de ancla para tensor efu 13 5 9,10 | § 118,27
Instalacion de tensores OTS, a tierra simple M.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIQS) efu 1] s 16,81 (% -
Instalacion de tensores OFS, farol simple M.T. {INST. CABLE TENSOR Y ACCESORICS) clu 3 5 18,01 | & 54,02
Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple M.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) clu 0 s 16,52 |5 -
Instalacion de tensores OTS, 2 tierra simple B.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) clu 10 5 17,01 |5 170,08
Instalacion de tensores OFS, farol simple B.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORICS) clu 1] 5 18,01 [ $ -
Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple B.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 1) 0 $ 16,86 | §
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Conductor de Cu, aislado PVC 800V, Tipo THHN, Na. 1/0 AWG, 19 hilos m 10 s 889|$ 266,81
Conductar de Cu, aislado PVC 600V, Tigo THHN, Ha. 4/0 AWG, 18 hilos m 24 5 1618 § 386,48
Cablealuminio desnudo N 2 ACSR m 12 s 0,72| 5 8.70
Conductor Cu, #350 MCM AWG, TTU m 0 5 35165 -
Conductor de Cu,desnudo, Na, 6 AWG, 7 hilos m 105 $ 1785 186,58
Conecior de ranuras paralelas, aleacionde Cu, 3-2/0: 6-2/0 AWG ofu 12 $ 683]5 81,92
Conector dentado estance, doble cuerpo, de 35 3 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivada /u 18 s 948 |5 170,66
Estribo de aleacion de Cu-Sn, para derlvacidn #2-4/0 cfu 6 B 10,58 § 63.52
Grapa de derivacién para linea en calienie de aleacidnde Al DE2 A2/0 /i 5 5 12,295 73,75
Suelta exatermica c/u 7 s 13355 93,43
Transformadar 15 kVA, 13800 GRdY /7960 ¢ 13200 GRAY/7620V-120/240 V cfu [] § 156277 |$ .
Transformador 25 KVA, 13800 GRAY / 7960 6 13200 GRAY/7620V-120/240 V cfu 2 $ 2238818 4.473,63
Transformadar 37,5 kVA, 13800 GRAY/ 7960 & 13200 GRAY/76201-120/240 cfu 3 s 255753 |$ 7.672,59
Transformadar 50 kA, 13800 GRdY / 7960 & 13200 GREY/7620V-120/240 V cfu 1 S 288246|% 2.882,45
Transformador 75 kVA, 13800 GRAY/7960 & 13200 GR'Y/7620 V-120/240 V cfu 0 s 3748315 -
Tubo 1/2" conduit EMT para Instalaciones electricas cfu 7 s 2605 18,20
Varilia para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8°) de didm, x 1800 mm (71°)de long,, de alta camaca cfu 7 $ 11,40 5 79,80
SUBTOTAL A3 $ 16.513,86
A4|ALUMBRADO PUBLICO
Luminaria con lsmpara de alta presién Na de 150W p Lcont je en poste, 240/120V, autoed cfu 12 s 156,85 | § 1.882,17
Luminaria con ldmpara de alta presion Na de 250W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120 cfu 0 s 205,77 | $ -
Conector dentado simple, principal 10 2 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribadoa 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) cfu 24 $ 2,838 68,03
Cable de cobreaisiado 3sta awg, 600v ™ 36 s 1875 67,48
Precinto plastica de 7x1,8x350 mm cfu 36 5 0,225 7,77
SUBTOTAL A% $ 2.025,45
AS5| ACOMETIDA Y MEDIDORES
| Cable cancéntrico Aislado XLPE 600V 2x1Bmm2 Al +Nx16mm2 Al m 12.825 s 2,465 31.549,50
Pinaa de anclaje, ajustable para cfu 1.018 s 154§ 1572,18
3 Conector dentado simple, principal 103 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribade a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) cfu 1527 H 2,838 432815
Portafusible derec encapsulado, fusible neozed cfu 1.018 $ 246 |5 2.501,96
Cartuche fusible neozed c/u 1.018 5 0575 678,61
Derivado de cabl| cfu 509 3 1,015 514,61
Ménsula termapldstica de retencidn para cable cfu 508 $ 082]5 417.38
Ménsula termopldstica de retencisn para fachada chu 509 $ 0825 417,38
Precinta plistico de 7%1,8X350 mm cfu 6.108 5 0,2z|$ 131888
CENTRO DE CARGA E INTERCONEXION A MEDIDORES
Tarnilia tripa de pata de 2% 14 y taco F10 cfu 2.076 H 0,16 | § 33113
Centra de carga 2P-8 espatios. cfu 519 $ 31,59 |§ 16.385,21
| Disyuntor/Breaker 2x 4Damp Caja FGE cfu $ 10,82 | § -
| Disyuntar/Breaker 1x 20amp Caja FGE cfu 1.038 $ 502|5 6.248,76
SOPORTE DE ACOMETIDA $ »
de tub de 2 1/2" de di {incluye y construccion de plinta) cfu 255 s 105,16 | § 26.814,89
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extensidn simple 50x6x70mm (2x1/4x2 1/2°) cfu 255 $ 557|% 1.419,74
MEDIDORES |5 -
Medidar Biectrdnica 240V, cu 507 $ 31,79 | § 16.118,40
T R CBs VI BT B R, YOt 3 0T e T 2 PoTas SeoreTs (ay Y eTIeTs e orar v Pyt — 0 3 P ) ERTTI]
In-t:lrup:orTermnmazn!ll:n 604 2P Sabrepuesta cfu 507 $ 13.80 | § 6.996,02
Tabla de Laurel 20% 30 em para colocar medidor cfu 507 5 1,01]5 511,65
Tubo 1/2" condult EMT para instalaciones electricas cfu 509 5 250 % 132329
Grapa EMT 1/2" cfu 1527 H 0,06 | § 84,83
Varilla para puesta a tlerra tipe copperweld, 16 mm (5/5") de didm. x 1800 mm (71") de long. cfu 508 $ 11,40 § 5.802,60
1 Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tlerra cfu 509 $ .22 |5 5.202,68
Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AW, 7 hilos m 1.018 $ 1,788 1.808,92
SUBTOTAL AS $ 147.459,70
TOTAL MATERIALES ( A) s 189.718,82
MANO DE O! R AR R
B1| POSTES Y ACCESORIOS
MEDIA Y BAIA TENSION
Excavacion para poste 0 anclas en terrena normal clu 35 s 17,81 | § 623,32
para postes | o chu -4 29,68 [ § -
Excavacion para postes o anclas terreno rocosa cfu H 57,46 | § -
| Excavacion para postes oanclas terreno espacial { Dinamita | chu [ 88,85 | § -
izado de postes H.A DESa 12 M, Con Grua chu n $ 3268 |5 718,93
izado de postes H.A DE143 16 M, Con Grua c/u 5 49,21 |§
Izado de pastes HA. DES 2 12 M{autesoportante), Con Grua clu 0 $ 32,68 | § =
Mavilizacion a sitic -1zado de postes metalico o plastica reforzado ean fibra de vidrio de 103 12 M, a mano cfu 0 s 74,28 | 5 -
Mavilizaian a sitia -1zada de postes metalico o plastica reforzado can fibra de vidriode 163 24 M, a mano cfu 0 5 120,14 | § -
Carga, Transporte y descarga de postas HA.9A12M cu 22 5 26,12 | § 574,73
Carga, Transporte y descarga de postes HA. 142 16 M cfu 0 [ 35,53 [ §
Carga, Transporte y descarga de postes metalicos, fibra de vidrio cfu 0 H 20,90 [ § -
Mantaje de ancla para tensor i 13 H 9,10 | § 118,27
| Instalacion de tensores OTS, 5 tierra simple M.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) cfu 0 5 16,81 | § -
| instalacion de tensores OFS, farol simpie M.T, (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) cfu 3 $ 18,01 [ § 54,02
Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple M.T, (INST, CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) tfu 0 s 16525 :
Instalacion de tensores OTS, a tierra simple B.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) cfu 10 5 17,01 [ § 170,08
Instalacion de tensores OFS, farol simple B.T. [INST, CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) cfu 0 s 18,015 E
Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple 5.7, (INST, CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) cfu 0 s 16,86 | § -
de Seccil yP auna fase con fusible unipalar tipo ablerto. cfu 0 3 21,08 | § -
Instalacion de Secci v dos f fusible unipolar tipa abierto, efu 0 $ 27,84 | § -
de ientoy Proteccidn para tres fases con fusible unipolar tipa abierto. cfu 0 $ 35,26 | § -
instatacion de Estructura monofasica centrada pasante o tangente (1CP) cfu 1 H 14,27 [ 8 14,27
Instalacion de Estructura monofisica en volada pasante e tangente (1vP) cfu 0 $ 30,61 |§ -
Instalacién de Estructura monofdsica centrada retencidn o terminal (1CR} cfu 7 H 19,33 [ § 135,32
Instalacisn de Estructura monofdsica en valada retencin o terminal {1VR) cfu ] $ 34,06 | § -
Instalacion de Estructura monofdsica centrada doble retencién o doble terminal {LCD) e 0 H 18,41 | § .
Instalacidn de Estructura monofasica bandera doble retencién o doble terminal (18D) cfu 0 H 22,32 | § 2
Instalacién de Estructura bifasica centrada retencién o terminal (2CR} el ] H 40,08 | § -
Instalacién de Estructura bifdsica centrada pasante o tangente [2CP) cfu 0 $ 32,96 | § -
Instalacidn de Estructura bitdsica envolado pasante otangente (2VP) clu a 5 36,96 | §
Instalacion de Estructura bitisica envolada retencidn o terminal (2VA) cju o s 46,76 | $ -
Instalacion de Estructura bifisica centrada dable retencidn o doble terminal (2€0) clu ] $ 51,22 |§ =
Instalacion de Estructura trifdsica semicentrada retencién o terminal (3SR) cfu a 5 41,42 | § -
Instalacidn de Estructura trifisica semicentrada pasante a tangente (35P) M* Q s 32,51 |5 .
Instalacidn de Estructura trifdsica en velada retencidn o terminal (3VR] febd a $ 46,76 | § -
Instalacién de Estructura Trifésica en volada pasante o tangente [ 3VP) Men ) s 35,96 | 5
tnstalacion de Estructura trifisica centrada dable retencidn o doble terminal (3CD) clu ] $ 51,22 | § -
Instalacion de Estructura @ (fica dable ién o doble terminal (35D) ey 5 51,22 | § -
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Retiro de conductor aéreo #f 2,1/0 ASC km 0,000 S 200,22 | § -
Desmontaje de conductores de los moradores km 0,680 g 170,00 | § 115,5d
SUBTOTAL B2 3 2.358,12
B3| TRANSFORMADORES
Ins. de transformador monofasica,sec. ﬂ‘a}ante , ¥ puesta a tierra (Hasta 25 KVA) cfu 2 s 73,98 | § 147,95
Ins. de transformador monofasico,sec, ;ajante ;¥ puesta a tierra (DE 37,5 HASTA 75 KVA) clu 4 s 125,81 | § 503,25
idn de transformador a la red de media tension el 6 s 9,71 |5 58,27
|Reubicacian de Transformador c/u 1 5 125,81 [ § 125,81
Retiro y Transportacién de Transformador de la Empresa ( Hasta 25 KVA) cfu ] s 73,98 | & -
Retlra y Transportacién de Transformador de 2 Empresa (de 37.5 HASTA 75 KVA) ’ e/u o $ 12581 | s
D iény bajada de Transf dor de los moradores cfu ] 5 125,81 | § -
SUBTOTAL B3 ¢ 815,29
B4/ ALUMBRADO PUBLICO
Retiro de luminaria de la empresa, de los moradores clu 0 $ 14,81 | 5 -
Reubi; de luminaria {incl. Materiales de conexién) cfu 10 $ 34,10 | § 340,95
Conexién de Luminaria a secundario nuevo efu [} s 12,78 | § -
Instalacion de Luminaria vapor de sodio 150w 240V cfu 12 s 13,48 | 5 233,80
Instalacién de Luminaria vapor de sodio 250w 240V clu 0 $ 21,65 | & -
SUBTOTAL B4 s 574,75
B5|ACOMETIDA Y MEDIDORES
Instalacién de Acometida a 240V (Al) c/u 2 s 13,10 | § 26,20
Instalacion de centro de carga e Interconexion a medidores efu 519 L] 20,49 | $ 10.634,31
Retiro de acometida de la Empresa c/u 450 § 9,83 | S 4.421,42
Retiro de acometida clandestina cfu 40 5 2,71 |8 108.45:
Instalacion sistema de medicion  Caja + medidor + breaker de proteccion +acometida) clu 507 S 22,93 |§ 11.623,42
Instalacion puesta a tierra sistema de medicion clu 509 H 7.86 | % 4,000,839
Retlro de medidor c/u 343 s 11,14 | $ 3.819,45
Relocalizacion de Medidor de control c/u 0 s 23,53 |8 -
Camblo de medidor de 240 V. existente en caja antihurto clu 12 § 16,38 | § 196,51
SUBTOTAL BS 5 34.830,69
TOTAL MANO DEOBRA(B) |§ 45,534,38
DlSUBTDT‘AL MATERIALY M.O. [ A+B ) l s 235.253,21
FISUBTOTAL PROYECTO (D) 5 235.253,21
G|Fiscalizacion 6% L} 14.115,18
G|Administarcion 0% s -
H|IVA { 12% de Subtotal D+G ) S 29.924,21
1[TOTAL PROYECTO ( F+G+H) usp s 27920261
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