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PROYECTO ALIMENTADORA GUAYACANES #7

Carga - Carga -
Linea de Media Tension Actual nw,mm””___umwa Futura n_w_ummwm“_ﬁ\mva
(MVA) | (mva) °
Alimentadora Guayacanes #2 10,43 86,92 6.26 5217
Subestacién Guayacanes 18,14 75,59 10,03 41,79
Alimentadora Guayacanes #7 - - 4,17 34,76
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CAJA DE PASO DE HORMIGON EXISTENTE

CAJA PE PASO DE HORMIGON EN ACERA A CONSTRUIR

POSTE HORMIGON CIRCULAR DE 11m EXISTENTE

POSTE HORMIGON CIRCULAR DE 10m PROYECTADO

POSTE HORMIGON CIRCULAR DE 12m PROYECTADO
POSTE METALICO CIRCULAR DE 12m PROYECTADO

POSTE METALICO CIRCULAR DE 12m A COLOCAR

POSTE HORMIGON CIRCULAR DE 12m A INSTALAR

POSTE HORMIGON CIRCULAR DE 10m A INSTALAR

LINEA DE SUBTRANSMISIAN 69Kv

ALIMENTADORA GUAYACANES 1
ALIMENTADORA GUAYACANES 2
ALIMENTADORA GUAYACANES 4 EXISTENTE

ALIMENTADORA ISIDRO AYORA EXISTENTE

ALIMENTADORA GUAYACANES #8 PROYECTADA

ALIMENTADORA GUAYACANES #2 EXISTENTE
A SER PARTE DE NUEVA ALIMENTADORA GUAYACANES #7

CONDUCTOR A RETIRAR

CONDUCTOR A RETIRAR EN PROYECTO ALIMENTADORA GUAYACANES #8

ALIMENTADORA GUAYACANES #2 A CORRER

ALIMENTADORA SUBTERRANEA GUAYACANES #7 A CORRER

TENSOR A TIERRA EXISTENTE

TENSOR AEREO POSTE A POSTE EXISTENTE O PROYECTADO

TENSOR TIPO FAROL PROYECTADO

TENSOR DE EMPUJE METALICO EXISTENTE

TENSOR TIPO FAROL A COLOCAR

TENSOR AEREO POSTE A POSTE A COLOCAR

SECCIONADOR DE CUCHICHA UNIPOLARES EXISTENTES

SECCIONADOR DE CUCHICHAS UNIPOLARES A INSTALAR
INTERRUPTOR DE 3FASES 600A A INSTALAR
SECCIONADOR 3FASES FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO EXISTENTE

SECCIONADOR 3FASES FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO EXISTENTE
SECCIONADOR 3FASES FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO PROYECTADO
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