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PLANILLA SERGIO TORAL - BELLAVISTA

NOMENCLATURA

SIMBOLO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PN

-—
~

POSTE EXISTENTE DE HORMIGON TIPO CIRCULAR
/ RECTANGULAR NOMENCLATURA SEGUN PLANO.

POSTE DE HORMIGON DE 10 X 400 KGS
A INSTALAR

40U

POSTE DE HORMIGON DE 12 X 500 KGS
A INSTALAR

43 U

POSTE DE HORMIGON DE 10 X 2000 KGS
A INSTALAR

2U

POSTE DE HORMIGON DE 12 X 2000 KGS
A INSTALAR

9U

POSTE CIRCULAR METALICO DE 10 MTS
A INSTALAR

2U

POSTE CIRCULAR METALICO DE 12 MTS
A INSTALAR

6U

B1X1/0(2)

RED PRIMARIA 1# 1/0 AL ACSR + 1#2 ASC
A CORRER

1500 M

B3X336.4(3/0)

RED PRIMARIA 3# 336.4 MCM + 1# 3/0 ASC
EXISTENTE

B1X2(2)

RED PRIMARIA 1# 2 AL ACSR + 1#2 ASC
EXISTENTE

T2X70(50)mm>
| —

RED PREENSAMBLADA T2X70(50)mm? A CORRER

2740 M

EST-3VP

ESTRUCTURA TRIFASICA EN VOLADO PASANTE O
TANGENTE A INSTALAR

8u

EST-1CP

ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA PASANTE O
TANGENTE A INSTALAR

39U

EST-1CR

ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA PASANTE O
TANGENTE A INSTALAR

24 U

ESE-1EP

ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE O
TANGENTE A INSTALAR

39U

ESE-1ER

ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION O
TERMINAL A INSTALAR

24 U

ESD-1PP3

ESTRUCTURA 1 VIA PREENSAMBLADO PASANTE O
TANGENTE CON 3 COND A INSTALAR

73U

ESD-1PD3

ESTRUCTURA 1 VIA PREENSAMBLADO DOBLE

RETENCION O DOBLE TERMINAL CON 3 COND
A INSTALAR

2U

ESD-1PR3

ESTRUCTURA 1 VIA PREENSAMBLADO RETENCION O
TERMINAL CON 3 COND A INSTALAR

56 U

TENSOR POSTE - POSTE EN MEDIA TENSION
A INSTALAR

2U

TENSOR TIPO FAROL EN BAJA TENSION
A INSTALAR

17 U

TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO
NOMENCLATURA SEGUN PLANO
7.6KV/240 V A INSTALAR

14 U

MEDIDOR ELECTRONICO A INSTALAR

39 U

UBICACIO
PROVINCIA:
CANTON:

GUAYAS
GUAYAQUIL

PARROQUIA:
SECTOR:

PASCUALES

58

PER-000-2022

DISENO ELECTRICO

CreEL .- CNEL-EP-UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

CEREORAT O R . SESTRITITS

EXTENSION DE REDES PREENSAMBLADAS EN
COOP. SERGIO TORAL IT - COOP. LAS PALMAS Y BELLAVISTA

P TRANFORMADOR
Z
P ' (¢} [} ITEM CAPACIDAD KVA VIVIENDA A SERVIR
O i FASES
VIENE DE ALIMENTADOR TRONCAL EL FORTIN ESTE B3X336
A 50 37 USUARIOS
3T SOLARER SUBTOTAL |VIVIENDAS [S/V O
# A B c USUARIOS [NO FUTUROS TOTAL DE
MANZANA  |cAsAs SOLARES  |HABITABLES [HABITABLES |USUARIOS |SUBTOTAL |USUARIOS
TR-1 25 6569 1-20 20 20 20 20
TR-2 25 6568 2-15 15 15 15 15
6569 21-28,16
25 6565 1-8 19 19 19 19
TR-3 6566 1-5
6568 16-21
37.5 28 19 19 19
TR-4 6567 1,17-24
TR-5 25 6567 1-13 14 14 14 14
6566 8-22
50 37 37 37 37
TR-6 6564 2-24
6564 1, 25-43
50 41 a1 41 41
TR-7 6563 1-21
6563 22-42
50 38 38 38 38
TR-8 6561 3-15
6561 2,17-28
37.5 26 26 26 26
TR-9 6560 2-10
6560 1-31,12-19
375 29 29 29 29
TR-10 6559 2-17
6559 1,18-28
37.5 27 27 27 27
TR-11 6558 16-30
6555 11-19
37.5 6556 1,49 31 31 31 31
TR-12 6558 1-15
6550 8-16
50 6554 1-10,12-22 40 40 40 40
TR-13 6555 1-10
6554 1
6553 1-9
50 6552 1-5 40 40 40 40
6551 1-17
TR-14 6550 2-7
6573 5-9
25 15 15 15 15
TR-15 6574 2-11
6571 1-16
6572 1-15
50 6573 1-4 39 39 39 39
6575 1,10
6576 24
TR-16
6574 1,12-18
25 16 16 16 16
TR-17 6575 2-9
5008 1-11
37.5 29 29 29 29
TR-18 6577 2-9
187.5] 275 212.5
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